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Normalbetrieb (Thermostatisch)
Kabelbriicke zwischen Klemme 25 und 26
Pump-Down Betrieb
Kabelbriicke zwischen Klemme 26 und 27
Externer Sofort-Stop
Kabelbricke zwischen Klemme 35 und 36 entfernen
wenn ein externer Kontakt angeschlossen wird
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